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Abstract This work presents a strategy of active power compensation in a selective manner, in order to generate the reference harmon-

ic currents, which are used in the control loop of an active single-phase power filter with a multi-level ANPC converter five levels . It is possible 

through the selective strategy to choose which harmonic components present in the load current can be suppressed. This strategy consists of an 

algorithm based on artificial neural networks, which uses the adaline network that calculates the vector of synaptic weights that are the coeffi-

cients of the Fourier series for the selection of harmonic components adaptively through the delta rule. In order to validate the theoretical devel-

opment, the simulation results are presented. 

 

Keywords Artificial Neural Network, Power Quality, Active Power Filter Parallel, Multi-Level Converter ANPC Five Levels. 

Resumo  Este trabalho apresenta uma estratégia de compensação ativa de potência de forma seletiva, de forma a gerar as correntes 

harmônicas de referência que são utilizadas na malha de controle de um filtro ativo de potência paralelo monofásico com um conver-

sor multinível ANPC 5 níveis. É possível através da estratégia seletiva, escolher quais componentes harmônicas presentes na corrente 

da carga poderão ser suprimidas. Esta estratégia consiste em um algoritmo baseado em redes neurais artificiais, a qual utiliza a rede 

adaline que calcula o vetor de pesos sinápticos que são os coeficientes da série de Fourier para a seleção das componentes harmônicas 

de forma adaptativa através da regra delta. De forma a validar o desenvolvimento teórico, são apresentados os resultados de simula-

ções. 

Palavras-chave Redes Neurais Artificiais, Qualidade de Energia, Filtro Ativo de Potência Paralelo, Conversor Multinível ANPC 

5 Níveis.

1    Introdução 

Nos últimos anos têm sido utilizados com fre-

quência em aplicações industriais, comerciais e resi-

denciais equipamentos baseados na eletrônica de 

potência conectados à rede elétrica, como fontes 

chaveadas, retificadores controlados e não controla-

dos para o acionamento de máquinas CC, inversores 

para o acionamento de máquinas CA, cicloconverso-

res, dentre outros. Estas cargas, cujas características 

são não-lineares, drenam da rede elétrica elevadas 

correntes harmônicas ao interagirem com a impe-

dância da linha resultando em distorções na tensão 

da rede elétrica, mais especificamente no Ponto de 

Acoplamento Comum (PAC) do sistema elétrico 

(Kamran e Habetler, 1995). Tensões e/ou correntes 

harmônicas são um dos principais problemas de 

Qualidade de Energia Elétrica (QEE) encontrados 

nos sistemas elétricos de potência. 

Assim, a circulação de correntes harmônicas na 

rede elétrica pode causar, redução do Fator de Po-

tência (FP), aumento de ruídos na frequência audí-

vel, aquecimento excessivo de transformadores, bem 

como oscilações eletromagnéticas de torque em mo-

tores elétricos (Dugan et al., 2002). 

Uma alternativa para minimizar os problemas 

causados pelas cargas não-lineares é a utilização de 

Filtros Ativos de Potência Paralelos (FAPPs) (Are-

des, 1996; Akagi, 2005). Estes normalmente são 

utilizados para compensação da potência reativa da 

carga, bem como supressão de harmônicos de cor-

rente. O FAPP consiste em injetar na rede elétrica 

correntes de compensação, iguais e em fase oposta 

de forma a cancelar as correntes harmônicas e/ou 

compensar os reativos da carga. 

Também é possível realizar a compensação par-

cial das correntes harmônicas que circulam no sis-

tema elétrico, de modo a minimizar os problemas de 

QEE. Assim, existe a possibilidade de selecionar as 

componentes harmônicas a serem compensadas pelo 

FAPP, tendo como vantagem, a redução da potência 
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a ser processada pelo filtro. De modo que, a potência 

processada pelo FAPP também depende diretamente 

da compensação da potência reativa da carga. 

Em aplicações envolvendo eletrônica de potên-

cia conectadas na rede elétrica, busca-se a utilização 

de dispositivos semicondutores de potência capazes 

de conduzir elevadas correntes e paralelamente su-

portar grandes valores de tensão quando bloqueados. 

Assim, de modo a garantir uma operação em níveis 

elevados de tensão ou corrente e melhorar a confia-

bilidade da associação série e paralela de alguns 

tipos de chaves semicondutoras de potência pode-se 

recorrer a diversos recursos, tais como os converso-

res multiníveis que são utilizados neste trabalho. 

2   Definição do Problema 

De acordo com a figura 1 a corrente de uma 

carga não-linear iL é composta por duas componen-

tes, a componente fundamental if, que pode ser as 

parcelas ativa e/ou reativa, e a componente harmô-

nica ih. A fonte de alimentação precisa fornecer so-

mente a parcela ativa de potência para a carga na 

forma ideal. Assim sendo, a corrente da fonte iS de-

verá ser igual a componente fundamental da corren-

te da carga if. Portanto, o FAPP deve-se comportar 

como uma fonte de corrente não-senoidal, fornecen-

do as componentes harmônicas e reativas da corren-

te da carga. A corrente injetada na rede pelo FAPP 

iC de ser igual à soma da componente harmônica ih 

com a parcela fundamental reativa da carga. Assim, 

o FAPP fornece a parcela fundamental reativa da 

carga afim de realizar também a correção do Fator 

de Deslocamento (FD) ou fator de potência funda-

mental (IEEE Std 1459-2010).  
 

S fi i

C hi i Cargas

Críticas

f hi i

Lv
Sv FAP

 
Figura 1. Princípio de compensação de um FAPP 

 

   Muitas estratégias têm sido empregadas para a 

obtenção das correntes de referência de compensação 

a serem utilizadas pelos FAPPs, de tal modo que 

proporcione um bom desempenho ao sistema (Ribei-

ro, Martins e Afonso, 2001). Inicialmente estes mé-

todos foram propostos para sistemas trifásicos equi-

librados (Akagi, Kanazawa e Akira, 1989) e dese-

quilibrados (Bhattacharya, Divan e Banerjee, 1991). 

   A partir dos métodos de compensação ativa 

para sistemas trifásicos, apresentaram propostas de 

métodos com modificações que possibilitaram serem 

utilizados em sistemas monofásicos (Liu, Yang e 

Wang, 1999; Silva e Modesto, 2008). 

   Existem também outras propostas de métodos 

de compensação ativa empregando técnicas de pro-

cessamento digital de sinais, tais como, filtragem 

adaptativa, transformada rápida de Fourier, redes 

neurais artificiais dentre outras (Pereira et al., 2009; 

Han, 2009; Nascimento et al., 2010; Campanhol et 

al., 2011). 

   Ademais é apresentado uma rede neural artifi-

cial com a Série de Fourier para gerar os sinais de 

referências para um FAPP monofásico, de forma a 

eliminar as correntes harmônicas das parcelas dese-

jadas (seletor harmônico) geradas por cargas não 

lineares. Portanto, neste trabalho é proposto o em-

prego de uma estratégia para geração das correntes 

de referência de compensação do FAPP, que permite 

selecionar as parcelas presentes na corrente da carga 

que deverão ser sintetizadas pelo FAPP. 

3   Topologia do FAP Monofásico 

O conversor utilizado para implementar o FAPP 

monofásico e validar o algoritmo de geração de 

referências baseado em redes neurais é o inversor de 

tensão multinível ANPC cinco níveis mostrado na 

figura 2. 

3.1 Conversor Multinível ANPC 5 níveis 

A ideia principal dos conversores multiníveis 

consiste em repartir a tensão ou corrente total de um 

conversor entre um número determinado de conver-

sores menores. É possível em determinados casos, 

obter níveis intermediários de tensão ou corrente que 

viabilizam a síntese de uma forma de onda alternada 

em degraus, com baixa distorção harmônica. De tal 

modo que o principal objetivo é a redução de perdas 

e melhoria da estabilidade mecânica dos acionamen-

tos de motores CA. 

Os conversores multiníveis tipo Active Neutral 

Point Clamped (ANPC) de cinco níveis mostrado na 

figura 2, foram apresentados por (Bruckner et al., 

2005). 
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Figura 2. Active Neutral Point Clamped (ANPC) – 5 níveis monofá-

sico 
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Esta estrutura é uma continuidade do conversor 

ANPC de três níveis no qual foi inserido um capaci-

tor de fase e mais duas chaves estáticas de potência 

na saída do conversor, realizando assim o aumento 

do número de níveis de três para cinco, e subsequen-

temente, desta maneira pode-se aumentar ainda mais 

o número de níveis deste tipo de estrutura (Barbosa 

et al., 2005). 

A tensão de fase assume cinco níveis de tensão 

entre o ponto neutro central e ponto de saída: -U, -

U/2, 0, U, U/2, no qual são numerados entre 0 e 4, 

respectivamente. De acordo com esses níveis, para a 

geração dos pulsos das chaves é necessário obter a 

tensão sobre o capacitor de fase (flutuante) VCf, a 

corrente de saída ix e a tensão de referência Vref para 

equilibrar de forma ativa a tensão sobre os capacito-

res de fase (Barbosa et al., 2005), constituindo em 

decidir qual estado de chaveamento será realizado de 

acordo com as oito chaves. 

3.2 Topologia Completa do FAPP Monofásico 

O FAPP consiste em um inversor multinível 

ANPC 5 níveis com um indutor de acoplamento na 

saída Lf acoplado a uma carga não-linear conforme 

figura 3. 
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Figura 3. Filtro Ativo de Potência Paralelo 

 

O diagrama em blocos do FAPP monofásico 

atuando como fonte de corrente de compensação 

determinado pelo método descrito é mostrado na 

Figura 4. A respectiva função de transferência em 

malha fechada FTMFi(s) é dada por (2). 
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Figura 4. Diagrama em blocos da malha de controle de corrente 
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(2) 

4   Redes Neurais Artificiais 

As Redes Neurais Artificiais (RNA) apresentam 

uma tecnologia baseada em técnicas computacionais 

inspiradas na estrutura neural biológica, com a fina-

lidade de simular o cérebro humano, ou seja, são 

modelos computacionais inspirados no sistema ner-

voso de seres vivos. Têm a capacidade de aquisição e 

manutenção do conhecimento e podem ser determi-

nadas como um conjunto de unidades de processa-

mento, caracterizadas por neurônios artificiais que 

são interligados por um grande número de interco-

nexões (Widrow e Hoff, 1960; Silva, Spatti e Flauzi-

no, 2010). Os atributos mais atrativos consistem em 

elevadas habilidades em mapear sistemas não-

lineares, aprendendo os comportamentos envolvidos 

a partir de informações adquiridas. 

O neurônio artificial é representado pelo modelo 

matemático em (3) e (4), conforme Haykin (2008). 

1

( ) .
m

j i i
i

v k X w b


   (3) 

( ) ( ( ))j j jy k v k  (4) 

onde: 

vj(k) é a resposta do j-ésimo neurônio; 

m é o número de sinais de entrada do neurônio; 

Xi é o i-ésimo sinal de entrada; 

wi é o peso associado a i-ésima entrada; 

b é o limiar de cada neurônio; 

yj(k) é o sinal de saída do j-ésimo neurônio; 

φj(k) é a função de ativação do j-ésimo neurônio. 

 

Assim, todo neurônio artificial calcula seu sinal 

de saída de acordo com seu respectivo sinal de en-

trada, por meio do ajuste dos pesos sinápticos relaci-

onado ao j-ésimo neurônio de saída Haykin (2008). 

A Figura 5 apresenta o diagrama de um neurô-

nio artificial, que representa uma rede adaline com-

posta de um neurônio (Widrow e Hoff, 1960). Este 

neurônio é composto por um vetor de entradas X, 

um vetor de pesos sinápticos W e uma função de 

ativação g(.). Considerando a função de ativação 

uma função linear, a saída y é simplesmente a soma 

dos elementos do vetor de entrada ponderados pelos 

pesos sinápticos, de acordo com (3). 
 

1 1 2 2 3 3 ...y w x w x w x wnxn      (3) 

O vetor W pode ser ajustado necessariamente 

por duas formas. A primeira através de um 

treinamento supervisionado (off-line), e a segunda 

através de um treinamento não supervisionado (on-

line). 
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Figura 5. Rede Adaline de único neurônio 

Fonte: Redes Neurais Artificias para engenharia e ciências aplicadas. 

2010. p. 74. 

 

Entretanto, é apresentado neste trabalho uma 

rede neural adaptativa de um único neurônio, usada 

para calcular os coeficientes da série de Fourier das 

correntes da carga (figura 6) (Modesto et al., 2013) 

para geração da corrente de compensação. O vetor 

de pesos é ajustado pela regra delta (Silva, Spatti e 

Flauzino, 2010) de forma on-line, na qual demanda 

um esforço computacional maior, mas, pode ser 

aplicado para todo tipo de carga. 
 

 
Figura 6. Aproximação com série de Fourier do sinal yd com a rede 

Adaline 

 

A partir do sinal yd igual à corrente da carga, 

quando y for muito próximo de yd o vetor de pesos 

W corresponde aos coeficientes da série de Fourier 

da corrente da carga, que pode ser escrita por (4). 
 

0
1 1

( ) ( ) cos( )
N N

d n s n s
n n

y k A A sen n kT B n kT 
 

     (4) 

As amplitudes e os ângulos de fase são dados 

pela (5) e (6). 
 

2 2
n n nA a b   (5) 

n
n

n

b
arctg

a


 
  

 
 (6) 

 

A corrente de compensação icref a ser 

processada pelo FAPP será a saída do seletor 

harmônico contendo a harmônica estipulada mais o 

valor da saída do controlador do barramento CC 

multiplicado pelo algoritmo de sincronismo (PLL) 

que deve ser imune a distorções presente na rede 

elétrica (Silva et al., 2009). A corrente da carga iL 

menos a saída da rede adaline gera um erro que é o 

sinal de entrada para regra delta. Na entrada da rede 

adaline têm-se o sinal de saída da regra delta e o 

cos(ωt) gerado pelo (PLL). O diagrama de blocos da 

figura 7 apresenta o algoritmo para geração das 

correntes de compensação icref conforme a 

harmônica desejada.  
 

Sv

3hi 5hi 7hi ....hi 15hi

Regra Delta

Rede 

Adaline

Seletor 

Harmônico

PLL

er
ro

y
Li

ibcc

(ωt)

icrefcos (ωt)

 
Figura 7. Diagrama em blocos para geração das correntes de com-

pensação com seletor harmônico 

5   Resultados Computacionais 

As simulações computacionais foram realizadas 

no software MATLAB/Simulink®. Portanto, foi pos-

sível avaliar a estrutura completa FAPP monofásico, 

contendo os algoritmos baseado na rede neural arti-

ficial adaline, sistema de controle, conversor multi-

nível ANPC 5 níveis, modulação Phase Shifted (PS) 

(Zaragoza et al., 2009) e os elementos de filtragem 

conforme apresentado na figura. 3. A carga utilizada 

é um retificador monofásico de onda completa com 

cargas RL acopladas. Os principais parâmetros utili-

zados nas simulações estão mostrados na Tabela 1. 

Tabela 1. Parâmetros de Simulação 

Tensão eficaz da rede elétrica 127V 

Frequência da rede elétrica 60Hz 

Indutor de acoplamento do FAPP 1mH 

Tensão do barramento CC 400V 

Capacitância do barramento CC 4700µF 

Capacitância do capacitor de fase 3300µF 

Frequência de chaveamento do inversor 2Khz 

Retificador Monofásico de Onda Completa - Carga R 7.5Ω 

Retificador Monofásico de Onda Completa - Carga L 200mH 

 

De forma a validar a rede Adaline para a gera-

ção das correntes de compensação parcial, se faz 

necessário inicialmente apresentar os resultados da 

rede calculando a corrente de algumas cargas não 

lineares conectadas a um sistema monofásico. 

Os vetores de pesos são ajustados de forma on-

line pela regra delta, na Figura 8 são apresentadas a 

corrente calculada pela rede y, a corrente da carga iL 

e a amplitude da parcela da carga A1 de forma a ava-

liar a dinâmica da rede. 
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Figura 8. Corrente calculada pela rede y, corrente da carga iL e a 

amplitude da parcela fundamental da corrente da carga A1 

 

Na figura 9 é apresentada a saída da rede adali-

ne com suas respectivas amplitudes harmônicas de 

3ª(a), 5ª(b), 7ª(c), 9ª(d), 11ª(e), 13ª(f) e 15ª(g). 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

 
(g) 

Figura 9 – Amplitudes harmônicas na saída da rede adaline 

 

A corrente calculada pela rede neural adaline y, 

a corrente de carga iL drenada da rede elétrica e a 

amplitude da parcela fundamental da corrente da 

carga A1 estimada pela rede são apresentadas na 

figura 10. 
 

 
Figura 10. Corrente calculada pela rede y, corrente da carga iL e a 

amplitude da parcela fundamental da corrente da carga A1 

 

A figura 11 apresenta a tensão na carga vL e a 

corrente da carga não-linear iL e seu espectro har-

mônico é mostrada na figura 12 com uma taxa de 

48,33%. Já a tensão na rede vS e a corrente da rede 

com compensação total iS são mostradas na figura 13 

de acordo com (Modesto et al., 2013). 
 

 
Figura 11. Tensão na carga vL e a corrente na carga vL 

 

 
Figura 12. Ordem dos harmônicos na corrente na carga iL 

 

 
Figura 13. Tensão na rede vS e a corrente na rede iS 

 

O comportamento da tensão no barramento CC, 

corrente de carga e entrada após um degrau de carga 

de 100% é mostrado na figura 14 e figura 15. 
 

 
Figura 14. Tensão total no barramento CC e Tensões nos capacitores 

do barramento CC 
 

 
Figura 15. Corrente da carga iL e a corrente da rede iS 

 

Os harmônicos de 3ª a 15ª ordem foram selecio-

nados para serem suprimidos. Na figura 16 é mos-

trada a corrente de entrada com compensação da 3ª, 

5ª, 7ª, 9ª, 11ª, 13ª e 15ª harmônica. 
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Figura 16. Corrente da entrada com compensação de 3ª, 5ª, 7ª, 9ª, 

11ª, 13ª e 15ª ordem 

 

Na figura 17 é apresentada o espectro harmôni-

co da corrente de entrada com compensação da 3ª, 

5ª, 7ª, 9ª, 11ª, 13ª e 15ª harmônica. 
 

 
Figura 17. Espectro harmônico da corrente de entrada com compen-

sação de 3ª, 5ª, 7ª, 9ª, 11ª, 13ª e 15ª ordem 

 

Observa-se em todos os casos, que apenas as 

componentes harmônicas correspondentes aos har-

mônicos escolhidos são atenuados. A Tabela 2 apre-

senta a Distorção Harmônica Total individual dos 

harmônicos de 3ª, 5ª, 7ª, 9ª, 11ª, 13ª e 15ª.  
 

Tabela 2. DHT dos harmônicos de 3ª a 15ª ordens 

Corrente 3ª 5ª 7ª 9ª 11ª 13ª 15ª 

iS 0.6% 0.3% 0.62% 0.1% 0.5% 0.1% 0.4% 

6   Conclusões 

Este trabalho apresentou uma proposta de uma 

estratégia seletiva para a geração das correntes de 

compensação harmônica, por meio de redes neurais 

artificiais, as quais foram utilizadas nas malhas de 

controle do FAPP monofásico com conversor multi-

nível ANPC 5 níveis, para eliminação de harmôni-

cos gerados por cargas não lineares. 

A topologia utilizada na rede neural foi uma re-

de adaline, de forma a calcular o vetor de pesos si-

nápticos que são os coeficientes da série de Fourier. 

Foi utilizada a regra delta de forma on-line para 

ajustar o vetor de pesos, o que possibilita a rede neu-

ral calcular os coeficientes da série de Fourier para 

qualquer tipo de carga conectada ao sistema elétrico. 

Com os coeficientes da série de Fourier calculados, 

possibilitou a compensação seletiva das componentes 

harmônicas. Assim podendo reduzir as perdas do 

conversor em aplicações que exigem uma maior po-

tência. 

Foram apresentados resultados baseados em si-

mulações computacionais de forma a validar o de-

senvolvimento teórico. Por meio dos resultados obti-

dos, ficou demonstrado que é possível através da 

estratégia de compensação adotada selecionar quais 

as componentes harmônicas presente na corrente da 

carga serão suprimidas pelo FAPP monofásico. Sen-

do assim, demonstrando mais uma alternativa para a 

melhoria da qualidade de energia elétrica. 
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