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José Diogo Forte de Oliveira Luna ∗

Ana Beatriz dos Santos Guerreiro Pantoja ∗∗

∗ Instituto Federal de Rondônia, RO, (e-mail:
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Abstract: This paper proposed measures to evaluate the contracted demand in the energy bills of
the Instituto Federal de Rondônia, campus Calama. The study aimed to carry out an analysis
of the technical and economic feasibility of the energy contract, using the history of energy
consumption and demand over a year for a new tariff adjustment. Using the MACDE software,
values were calculated for a new readjustment of the existing demand contract. In addition, the
study presented an estimate of the savings that the institute would have obtained in the year
2023 and 2024, if it had carried out a tariff analysis earlier. The conclusions highlighted the
possibility of reducing electricity costs through contractual changes, along with suggestions for
future studies aimed at improving the institution’s energy management.

Resumo: Este trabalho propôs medidas para avaliar a demanda contratada nas faturas de
energia do Instituto Federal de Rondônia, campus Calama. O estudo visou realizar uma análise
de viabilidade técnica e econômica do contrato de energia, utilizando o histórico de consumo
e demanda de energia ao longo de um ano para uma nova adequação tarifária. Utilizando
o software MACDE, foram calculados valores para uma nova readequação do contrato de
demanda existente. Além disso, o estudo apresentou estimativa da economia que o instituto
teria obtido no ano de 2023 e 2024, se tivesse realizado uma análise tarifária anteriormente.
As conclusões destacaram a possibilidade de redução de custos com energia elétrica por meio
de mudanças contratuais, juntamente com sugestões para futuros estudos visando melhorias na
gestão energética da instituição.
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1. INTRODUÇÃO

O avanço da ciência, a industrialização e a integração
global têm ampliado a demanda por energia elétrica,
tornando-a fundamental para o progresso das atividades
humanas e tecnológicas. As crises energéticas globais e os
impactos ambientais resultantes da exploração descontro-
lada e irresponsável dos recursos naturais têm motivado os
páıses a se preocuparem com a sustentabilidade ambiental
e a buscar alternativas para gerar energia limpa a partir
de fontes renováveis (Leão, 2021).

Em 2022, a produção de energia elétrica no Brasil em
instalações de serviço público e autoprodução totalizou
677,1 TWh, (EPE, 2023a), apresentando um crescimento
de 3% em comparação com o ano anterior. Além disso,
observou-se um aumento expressivo de 17,7% na geração
hidrelétrica, que é a principal fonte de energia do páıs.

No contexto da energia, (EPE, 2023b), eficiência energé-
tica refere-se a produzir a mesma quantidade de energia
com menores recursos naturais ou alcançar o mesmo ser-
viço, ou trabalho utilizando menos energia.

É crucial compreender a estrutura de cobrança e os méto-
dos de cálculo utilizados pelas concessionárias de energia
elétrica para emitir as faturas mensais. Essa compreen-
são é fundamental para embasar decisões relacionadas a
projetos de eficiência energética, como, por exemplo, para
o Instituto Federal que é pertencente ao poder público,
(CEPEL, 2014).

Analisar uma série de faturas históricas de eletricidade é
útil para identificar a relação entre os hábitos de consumo
e o desperd́ıcio de energia, permitindo um planejamento
eficaz para combater o desperd́ıcio e estabelecer uma
avaliação econômica do preço, (Lucena, 2024).
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Essa análise cŕıtica também ajuda a revisar a estrutura
de preços, o que determina o valor necessário para o con-
trato de fornecimento de energia elétrica. Pode-se analisar
como o Governo Federal utiliza energia elétrica por meio
do Painel de Custeio Administrativo. Mesmo sem dados
detalhados sobre o consumo espećıfico de eletricidade, as
informações dispońıveis na Figura 1 podem destacar os
peŕıodos de maiores gastos em poĺıticas diretas, orientando
a priorização de medidas de eficiência energética (Lucena,
2024).

Figura 1. Distribuição dos Gastos com a Energia Elétrica
- 2016-2022.

Dados disponibilizados pelo (EPE, 2023b), mostram que
no acumulado de 2016 a 2022, observa-se que o Instituto
Federal representa 6,1% das despesas estando na sexta
colocação geral dos gastos. Porém, quando compara-se os
gastos dos Institutos e das Universidades Federais, eles
representam 26,1% das despesas com a energia elétrica.
Um valor muito elevado para os cofres públicos. Essas
informações auxiliam compreender quais são os segmentos
e o perfil de uso da energia elétrica.

Segundo dados colhidos do Planejamento Orçamentário
para o ano de 2024, do Instituto Federal de Rondônia
- Campus Porto Velho Calama, as despesas básicas são
aquelas necessárias para manter as atividades acadêmicas
e administrativas em pleno funcionamento, ou seja, o
funcionamento geral da instituição. No gráfico da Figura
2, serão apresentadas a previsão e divisão das despesas do
instituto ao longo desse ano.

Figura 2. Previsão das despesas do IFRO Calama para
2024.

Na Figura 2, pode-se observar os serviço produzidos na
instituição que arrecadaram o maior quantitativo de gastos
na soma total contabilizada, na qual, o consumo de energia
elétrica representa 68,80% quando comparado aos outros
serviços.

Neste contexto, o Instituto Federal de Rondônia (IFRO)
apresenta, em seu Plano de Loǵıstica Sustentável, uma
abordagem focada na dimensão econômica. Além de pro-
mover o consumo racional dos recursos dispońıveis, o IFRO
se propõe a se tornar um agente de mudanças na sociedade,
atuando como um disseminador de conhecimento e promo-
vendo boas práticas de sustentabilidade em todas as áreas
e dependências da instituição, (Almeida, 2024).

Para realizar a análise de consumo observa-se a tarifa
presente no contrato. A tarifa horossazonal verde é re-
comendada para as unidades consumidoras que têm a
capacidade de ajustar o uso da carga ao longo do dia,
movendo a demanda do peŕıodo de pico para o peŕıodo
fora de pico. Ela é aplicável aos consumidores do Grupo A,
nos subgrupos A3a, A4 e AS (sendo este último opcional).
As principais caracteŕısticas da modalidade tarifária verde
são as seguintes, (Lucena, 2024):

Tarifa(verde) = Tcp · Cmp + Tcfp · Cmfp + Td ·Dc (1)

Sendo:

Tcp - Tarifa de Consumo Ponta;

Cmp - Consumo Medido Ponta;

Tcfp - Tarifa de Consumo Fora de Ponta;

Cmfp - Consumo Medido Fora de Ponta;

Td - Tarifa de Demanda;

Dc - Demanda Contratada;

Tu - Tarifa de Ultrapassagem;

Dm - Demanda Medida.

A cobrança pelo excedente de demanda só ocorrerá se o
valor da demanda contratada ultrapassar o limite permi-
tido pela concessionária, que é de 5%. Tanto para a tarifa
convencional quanto para a tarifa verde, o cálculo do valor
a ser cobrado será o seguinte, (Lucena, 2024):

Ultrapassagem = Tu · (Dm −Dc) (2)

A fatura de energia elétrica dos consumidores da tarifa
horossazonal azul é composta pela soma de diferentes par-
celas relacionadas ao consumo, demanda e ultrapassagem
(se houver). Em todas essas parcelas, há uma diferenciação
entre os valores cobrados durante as horas de ponta e as
horas fora de ponta, conforme estabelecido pelo PROCEL
em 2001, (Lucena, 2024).

Tarifa(azul) = (Tcp · Cmp) + (Tcfp · Cmfp) + (Tdp ·Dcp)

+ (Tdfp ·Dcfp) (3)

Sendo:

Tcp - Tarifa de Consumo Ponta;

Cmp - Consumo Medido Ponta;

Tcfp - Tarifa de Consumo Fora de Ponta;

Cmfp - Consumo Medido Fora de Ponta;
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Tdp - Tarifa de Demanda Ponta;

Dcp - Demanda Contratada Ponta;

Tdfp - Tarifa de Demanda Fora de Ponta;

Dcfp - Demanda Contratada Fora de Ponta;

Tup - Tarifa de Ultrapassagem Ponta;

Dmp - Demanda Medida Ponta;

Tufp - Tarifa de Ultrapassagem Fora de Ponta;

Dmfp - Demanda Medida Fora de Ponta.

A cobrança pelo excedente de demanda só será aplicada
se o valor da demanda contratada ultrapassar o limite
permitido pela concessionária, que é de 5% conforme
mencionado anteriormente. Com base nessas definições, o
cálculo para a tarifa azul será o seguinte, (Lucena, 2024):

Ultrapassagem = Tup · (Dmp −Dcp)

+ Tufp · (Dmfp −Dcfp) (4)

Dessa forma, o trabalho tem como objetivo analisar o
contrato efetuado pelo IFRO com a concessionária para
validar a demanda consumida no local. Por conseguinte,
ter uma visão atual do consumo de energia para que
futuras intervenções relacionadas a eficiência energética
possam ser implementadas.

2. METODOLOGIA

Para o desenvolvimento deste artigo, foi analisado o con-
trato do IFRO Calama, notando-se, que desde 2017 a ins-
tituição teve apenas um contrato de energia. Sendo assim,
tomou-se como referência o Contrato nº: 15/2017/IFRO,
para esse estudo.

Este trabalho foi realizado no Instituto Federal de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) Campus
Porto Velho Calama. Posteriormente, será apresentado
brevemente a história da instituição, com dados coletados
do Relatório de Gestão do IFRO Calama (2023).

2.1 Instituto Federal de Rondônia - Campus Porto Velho
Calama

Contribui para o desenvolvimento da região através da
oferta de cursos e programas de formação inicial e con-
tinuada de trabalhadores e educação profissional técnica
de ńıvel médio desde 2010.

Com sede localizada na Avenida Calama nº 4985, no
Bairro Flodoaldo Pontes Pinto, a estrutura f́ısica do Cam-
pus Porto Velho Calama, possui atualmente 198 profissi-
onais, sendo 130 docentes e 68 técnicos administrativos
e 1.605 alunos matriculados em 05 cursos técnicos, 03
cursos técnicos pós ensino médio, 01 superior tecnológico,
01 licenciatura e 03 engenharias e 03 pós graduações.

A metodologia utilizada para a realização deste trabalho,
baseia-se na análise do contrato de eletricidade do IFRO
para verificar se o contrato atual cumpre o requisito
necessário para atender ou se deve haver um reajuste
através de cálculos para o campus, economizando assim
nas faturas.

Além das faturas obtidas, analisou-se o contrato de energia
entre o instituto e a concessionária. Verificou-se o ano de
contrato e se no decorrer dos anos até os dias atuais, houve
mudança no valor da demanda contratada.

Os dados foram levantados por meio das faturas da insti-
tuição, dos anos de 2017 a 2024, e dispostos em planilhas
para uma melhor visualização utilizando gráficos e tabelas
para representar os aspectos discutidos na próxima seção
deste trabalho.

Para preparar a análise das contas de luz do IFRO, foi
realizada a escolha de um peŕıodo de um ano, pois as
contas de luz foram agrupadas e alguns aspectos relevantes
foram examinados a partir desses dados.

Primeiramente, durante esse peŕıodo verificou-se a ade-
quação da demanda contratual da instituição sendo exa-
minada, observando o histórico de demanda medida asso-
ciada a essas faturas ao longo de um ano. Por fim, foi
realizado um estudo para simular os modelos tarifários
horossazonal verde e horossazonal azul, validando assim,
qual deles é mais adequado à situação do campus.

Por meio dos cálculos de valores de média e mediana
dos peŕıodos de dez meses que a demanda foi mais alta
(entre fevereiro e novembro) pode-se comparar e validar os
valores em que o software que será apresentado, a seguir,
sugeriu valores ideais para que o campus não pague taxas
de ultrapassagem.

2.2 Modelo de Avaliação dos Contratos de Demanda de
Energia (MACDE)

Para analisar as contas de energia foi utilizado o (MACDE).
Esse software foi desenvolvido pelo Instituto Federal de
Santa Catarina (IFSC) como uma ferramenta web para
otimizar e planejar contratos de energia elétrica para ór-
gãos federais conectados à rede de distribuição de média
tensão, em uma linguagem de fácil utilização, que pode ser
estendida ao público, (Lucena, 2024).

O público-alvo do projeto são as construções conectadas
a rede de distribuição de média tensão, onde a tarifa de
energia é binômia, ou seja, é cobrada em função de dois
indicadores, a demanda contratada (kW) e o consumo
de energia elétrica (MWh). Pode-se estender a todos os
consumidores do Grupo A do mercado cativo de energia.

O simulador calcula por meio da projeção dos valores de
demanda medida em relação ao valor contratado, a tarifa
vigente, a modalidade tarifária (azul ou verde) e prevê
um acréscimo ou redução da demanda sugerida. Esse valor
da demanda é verificado em cima das maiores demandas
medidas no decorrer dos meses.

3. ESTUDO DE CASO

3.1 Contrato Atual

Foram analisadas 170 faturas de energia do Instituto
Federal de Rondônia - Campus Porto Velho Calama,
realizando um estudo do contrato atual, definido como
Contrato de Uso do Sistema de Distribuição - CUSD.

Por meio dele, foi constatado que o contrato vigente foi
feito pelas Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON,
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sendo o Contrato nº: 15/2017/IFRO. Nota-se que houve-
ram mudanças nesses quase sete anos de vigência, iniciado
em 13 de outubro de 2017, tendo uma tensão de forne-
cimento de 13,8 kV; seu tempo de duração é de tempo
indeterminado; sua demanda contratada é fora de ponta;
e a sua modalidade tarifária adotada é a verde.

A instituição foi classificada, como consumidor cativo,
alocado no subgrupo A4 - classe Poder Público. A Tabela
1 representa o ponto de entrega estabelecida pelo CUSD.

Tabela 1. Tabela CUSD para fornecimento a
partir de 2017.

Código Único 1.305.561-5

Tensão Nominal 13,8 kV
Tensão Contratada 13,8 kV

Carga Autorizada pela CERON 1000 kVA
Capacidade de Demanda 320 kW

3.2 Análise Tarifária

Para iniciar este trabalho, primeiro foi realizada uma
análise do consumo de energia do campus e para isso foram
utilizadas como referência as contas de energia de abril de
2023 a março de 2024.

Uma análise da necessidade do contrato de instalação,
foi realizada para verificar se a demanda contratada está
dimensionada adequadamente para atender às exigências
reais do edif́ıcio. Percebeu-se que no mês de outubro de
2023 na conta de luz pagou-se a multa de energia elétrica
por ultrapassagem do valor contratado.

Como indicado na Figura 3, a demanda contratada pre-
vista está dimensionada atendendo a necessidade do edif́ı-
cio. O gráfico apresenta valores de demanda não utilizadas,
demanda fora de ponta e ponta em colunas agrupadas pelo
mês da medição e o gráfico de reta representa o valor da
demanda contratada pela instituição.

Figura 3. Campus IFRO Calama, demanda contratada de
380 kW.

Sendo assim, faz-se necessário a análise de uma nova de-
manda para diminuir os custos referentes a ultrapassagem
de demanda nos próximos doze meses, assim diminuindo
os gastos de multa durante os meses por ultrapassagem dos
5% dos valores contratados de limite permitidos conforme
a Resolução Normativa Nº 1.000 da (ANEEL, c).

Para determinar a escolha do ano que seria utilizado para
esse estudo, foi realizado uma análise com os valores das

médias e medianas das demandas dos anos de 2017 a 2024.
Como demonstrado na Figura 4.

Figura 4. Campus IFRO Calama média demanda anual.

Nos anos de 2017 e 2018 a demanda contratada era de
320 kW, portanto foi reajustada a demanda contratada e
a partir do ano de 2018 a 2019 o consumo médio estava
ideal para o contrato. Por consequência da pandemia de
COVID-19, nos anos de 2020 e 2021, fez-se necessário a
utilização de aulas virtuais, sendo assim, acarretou-se em
uma redução de demanda utilizada. Para os anos de 2022
e 2023, com a volta das aulas presenciais, possibilitou-se
analisar, de forma mais real, o consumo de demanda da
instituição. Por fim, o ano de 2024 apresenta o menor valor
devido à vigência do ano atual.

Os cálculos para a sugestão da nova demanda foram
realizados com base na relação da média e a mediana
dos valores onde se concentraram as maiores demandas
medidas, referindo-se aos sete anos durante os meses de
fevereiro a novembro dos anos de 2017 a 2023 e fevereiro
a março do ano de 2024, montando-se a Tabela 2 com o
novo valor de demanda.

Tabela 2. Demanda calculada.

Ano Média Mediana Média Total Contrato

2017 320,00 320,00 320,00 320,00
2018 370,40 373,50 371,95 380,00
2019 388,50 380,00 384,25 380,00
2020 158,40 111,50 134,95 380,00
2021 123,98 115,08 119,53 380,00
2022 364,56 377,16 370,86 380,00
2023 358,85 367,92 363,38 380,00
2024 320,32 320,32 320,32 380,00

Por meio do simulador MACDE, foram realizados os
cálculos para determinar a demanda sugerida, resultando
em valores entre 313 kW e 401 kW. Com base nisso, foi
recomendada a adoção de 400 kW como a nova demanda
contratada.

Após a simulação, foi verificado que a modalidade tari-
fária aplicada é a mais adequada para a necessidade da
instituição.

Para se realizar essa análise foi utilizada a Resolução
Homologatória nº 3.301, de 12 de dezembro de 2023,
(ANEEL, b). Ela homologa o resultado da Revisão Tarifá-
ria Periódica - RTP anual referente à Energisa RO. O valor
compreendido nessa solução foi aplicada para o ano inteiro,
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a fim de se realizar uma comparação entre os valores que
seriam pagos no peŕıodo determinado de um ano, caso a
instituição adotasse a modalidade tarifária horossazonal
azul ou verde.

Para o IFRO Calama utilizando-se a Resolução nº
3.301/2023 montou-se uma tabela para avaliar quanto
gastou com o contrato atual e outra tabela para a demanda
sugerida. Fazendo-se essa comparação, utilizou-se os valo-
res das demandas na ponta medidas durante o peŕıodo do
estudo.

A tarifa de energia elétrica é composta pela energia con-
sumida somada aos encargos e tributos. Os encargos es-
tão embutidos nos valores da TE - Tarifa de Energia
(R$/MWh) e na TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de
Distribuição (R$/MWh), enquanto os tributos que são
pagamentos obrigatórios ao governo para garantir que o
poder público desenvolva suas atividades são cobradas
a parte. Na fatura de energia são cobrados os seguintes
tributos: PIS (Programa de Integração Social), COFINS
(Contribuição para o Financiamento da Seguridade So-
cial), CIP (Custeio do Serviço de Iluminação Pública)
e ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e
Serviços).

Segundo a (ANEEL, a), Base de Dados das Tarifas das
Distribuidoras de Energia Elétrica, foram selecionados os
seguintes filtros: Energisa RO, a resolução homologatória
referente ao ano de 2023, a sua base tarifária selecionando
a tarifa de aplicação, as suas modalidades tarifárias verde
e azul, o subgrupo ao qual pertence A4 e os seus postos
(ponta e fora de ponta).

Porém, a (ANEEL, a), fornece apenas os valores da TE e
do TUSD referentes aos valores da demanda na ponta e
fora de ponta, na horossazonal azul e verde. Sendo assim,
para encontrar o valor das tarifas de consumo, teve-se
que calcular, por meio da equação abaixo, cada tarifa de
consumo por posto e por modalidade:

Tarifa(consumo) =
TE + TUSD

1000
[MWh] (5)

A Tabelas 3, demonstra qual o preço da energia elétrica
(kWh) para consumo de energia na ponta e fora de ponta,
dado por R$/kWh, e o valor da tarifa para demanda na
ponta e fora de ponta, em R$/kWh, para a modalidade
horossazonal verde e azul.

Tabela 3. Tarifa de aplicação da Resolução
Homologatória nº 3.301, de 12 de dezembro de

2023.

Modalidade Posto
Ponta Fora de Ponta Excedente

Horossazonal Azul Consumo (R$/kWh) 0,45166 0,3261 -
Demanda (R$/kWh) 77,81 28,62 57,24

Horossazonal Verde Consumo (R$/kWh) 2,33991 0,3261 -
Demanda (R$/kWh) 28,62 28,62 57,24

Pela Equação (5), foi calculado o valor das tarifas de con-
sumo. Além disso, o valor excedente ou de ultrapassagem
é duas vezes o valor da demanda fora de ponta.

Assim, encontrou-se os valores que seriam pagos por mês
adotando os dados referentes a (ANEEL, b), juntamente
com as Equações (1), (2), (3) e (4) para que montam-

se as tabelas a seguir. As Tabelas 4 e 5 do campus do
IFRO Calama se referem a Resolução Homologatória nº
3.301/2023, calculou-se tanto o valor do contrato atual
como a sugestão do novo contrato.

Tabela 4. Campus IFRO Calama, demanda
contratada de 380 kW.

Mês Demanda (kWh) Consumo (kWh) Valor Horossazonal
Ponta Fora de Ponta Excedente +5% Ponta Fora de Ponta Azul Verde

04/23 272,16 364,00 0 11.296,88 62.993,84 R$ 47.702,43 R$ 48.107,13
05/23 292,32 381,36 0 13.241,76 75.466,72 R$ 54.170,82 R$ 55.676,22
06/23 257,60 300,16 0 10.754,80 44.843,68 R$ 39.358,44 R$ 41.091,27
07/23 311,36 333,76 0 7.878,64 36.077,44 R$ 38.578,92 R$ 33.178,47
08/23 356,16 387,52 0 15.650,32 63.229,60 R$ 54.647,69 R$ 55.867,62
09/23 315,84 371,84 0 12.907,84 56.416,64 R$ 48.684,16 R$ 48.692,54
10/23 356,16 423,36 43,36 13.961,92 61.008,64 R$ 55.534,97 R$ 54.609,13
11/23 322,56 380,80 0 12.050,08 51.997,12 R$ 47.338,20 R$ 45.743,93
12/23 224,00 226,24 0 6.182,96 30.153,76 R$ 29.124,78 R$ 28.260,41
01/24 134,40 239,68 0 4.209,52 28.917,28 R$ 23.370,75 R$ 24.431,23
02/24 284,48 304,64 0 9.475,76 44.239,44 R$ 40.065,22 R$ 38.675,50
03/24 331,52 336,00 0 13.195,84 56.056,56 R$ 48.814,02 R$ 49.070,36

TOTAL R$ 527.390,40 R$ 523.403,81

Percebe-se que na Tabela 4, com o valor do contrato
atual, o IFRO pagou no mês de outubro de 2023 valor de
ultrapassagem. Contudo, para a Tabela 4, com a sugestão
do aumento da demanda contratada, terá uma redução
do valor de ultrapassagem, mas ainda pagará no mês de
outubro de 2023 a multa.

Tabela 5. Campus IFRO Calama, demanda
sugerida de 400 kW.

Mês Demanda (kWh) Consumo (kWh) Valor Horossazonal
Ponta Fora de Ponta Excedente +5% Ponta Fora de Ponta Azul Verde

04/23 272,16 364,00 0 11.296,88 62.993,84 R$ 47.702,43 R$ 48.499,93
05/23 292,32 381,36 0 13.241,76 75.466,72 R$ 54.170,82 R$ 56.042,31
06/23 257,60 300,16 0 10.754,80 44.843,68 R$ 39.358,44 R$ 41.484,07
07/23 311,36 333,76 0 7.878,64 36.077,44 R$ 38.578,92 R$ 33.571,27
08/23 356,16 387,52 0 15.650,32 63.229,60 R$ 54.647,69 R$ 56.112,73
09/23 315,84 371,84 0 12.907,84 56.416,64 R$ 48.684,16 R$ 49.085,34
10/23 356,16 423,36 23,36 13.961,92 61.008,64 R$ 54.749,37 R$ 53.823,53
11/23 322,56 380,80 0 12.050,08 51.997,12 R$ 47.338,20 R$ 46.121,02
12/23 224,00 226,24 0 6.182,96 30.153,76 R$ 29.124,78 R$ 28.653,21
01/24 134,40 239,68 0 4.209,52 28.917,28 R$ 23.370,75 R$ 24.824,03
02/24 284,48 304,64 0 9.475,76 44.239,44 R$ 40.065,22 R$ 39.068,30
03/24 331,52 336,00 0 13.195,84 56.056,56 R$ 48.814,02 R$ 49.463,16

TOTAL R$ 526.604,80 R$ 526.748,89

Para uma melhor análise, criou-se uma tabela que apre-
senta todos os dados compilados, podendo ser melhor
visualizada na Tabela 6, que propõe os valores da demanda
atual e da demanda sugerida, demonstrando a possibili-
dade de mudança ou não no modelo de tarifação verde ou
azul, os valores dos cálculos tarifários antigo e novo e, por
fim, a economia que teria com as novas demandas.

Tabela 6. Valores finais econômicos IFRO Ca-
lama.

Contrato Tarifa Valor da Tarifa
Antigo Novo Antiga Nova Azul Verde

380 380 Verde Verde R$ 527.390,40 R$ 523.403,81
380 400 Verde Azul R$ 526.604,80 R$ 526.748,89

Pela Tabela 6, o valor apresentado entre os modelos
tarifários azul e verde, mantendo-se o contrato atual de
380 kW a tarifa azul representa um valor de R$ 3.986,59
(três mil novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove
centavos) mais caro do que a tarifa verde. Para o segundo
caso da Tabela 6, aumentando-se o contrato da demanda
para 400 kW, além de trocar a tarifa verde pela azul seria
economizado R$ 144,09 (cento e quarenta e quatro reais e
nove centavos).

Por fim, com base nos dados anteriores, chegou-se ao novo
gráfico da demanda, onde consta a demanda não utilizada,
a demanda fora de ponta e ponta, a demanda contratada,
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o valor da nova demanda e o valor de tolerância de
ultrapassagem de 5%, como representado na Figura 5.

Figura 5. Campus IFRO Calama, demanda sugerida de
400 kW.

4. CONCLUSÃO

O presente trabalho apresentou um estudo de caso de aná-
lise tarifária do Instituto Federal de Rondônia - Campus
Porto Velho Calama, com o intuito de fazer um estudo
econômico do contrato de demanda e da readequação ne-
cessária sugerida.

A partir do uso da metodologia das análises das fatu-
ras de energia, juntamente com a aplicação do software
(MACDE), a análise indicou a necessidade de reavaliar a
demanda contratada para evitar multas por ultrapassagem
do limite estabelecido, sugerindo um ajuste para adequar
a demanda real da unidade consumidora. Além disso, a
simulação de modelos tarifários horossazonal verde e azul
permitiu validar a tarifa mais adequada à situação do
campus, com potencial impacto positivo nos custos de
energia. Prevendo uma expansão tanto para a estrutura
f́ısica como para ampliação no número de atendimento de
pessoas beneficiadas com uma educação técnica profissi-
onal, indicou-se a mudança para o contrato de demanda
de 400 kW, mantendo assim a tarifa verde, tendo em vista
que a tarifa verde se adequa melhor a realidade do campus.

Deste modo, o objetivo proposto foi atingido, tendo sido
realizada a análise de demanda e levantadas alternativas
para que a renegociação do contrato de energia, buscando
assim, uma tarifa mais vantajosa e alinhada com o perfil
de consumo da instituição, promovendo uma gestão mais
eficiente e econômica da energia no Instituto Federal de
Rondônia - Campus Porto Velho Calama, contribuindo
para a redução de custos e a melhoria da sustentabilidade
energética da instituição, alinhada com boas práticas da
gestão pública.

Por fim, sugerem-se a seguir os principais temas que podem
ser realizados em trabalhos futuros. Sendo eles, estudos
de arquitetura do edif́ıcio na utilização da luz natural
para a diminuição do uso da energia elétrica, para mesclar
diferentes áreas de trabalhos, além de buscar medidas
para refrescar o ambiente com a ventilação natural. Outra
maneira seria a de minimizar o consumo de energia elétrica
e realizar a manutenção preventiva das instalações elétri-
cas, garantindo o pleno funcionamento. Além disso, dar
continuidade ao estudo da análise tarifária e contratação
de demanda nos próximos meses por meio de projetos para
incluir no relatório de gestão anual.
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